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Pasos para quitar el interruptor

@ Ubique la unidad de llama piloto. @ Siga el tubo capilar hasta encontrar el conector
macho de 3 contactos enchufado directamente en la vélvula de gas.

@ Ubique la sonda sensora con @ Para sacar el sensor de llama con mercurio,
mercurio y el tubo capilar. desméntelo de la unidad de llama piloto y
desenchufelo de la véalvula de gas.

No todos los sensores de llama con mercurio estdn conectados a la valvula de gas.
Vea el Afiche de horno de calefaccién a gas N° 2. -
See Poster Gas Furnace #2,
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